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13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых 

сетях 

Таблица 13.1.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях  

№ п/п Наименование Показателя 2019 2020 

1 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 

технологических нарушений на 

тепловых сетях, шт  

206 192 

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

Технологические нарушения на источниках тепловой энергии, приводящие 

к прекращению подачи тепловой энергии, теплоносителя отсутствуют. 

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно 

для тепловых электрических станций и котельных) 

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов котельных для приоритетного варианта 

развития схемы теплоснабжения 

№ п/п Тепловой источник 

Эксплуатирующая 

организация источника 

теплоснабжения 

Удельный расход условного 

топлива на единицу 

тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов 

источников, кг у.т./Гкал 

1 Котельная "Южная" МУП "Энергетик" 163,99 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская " 
МУП "Энергетик" 164,67 

3 Котельная "Пушкинская" МУП "Энергетик" 179,39 

4 
Котельная 

"Орджоникидзе-2" 
МУП "Энергетик" 152,51 

5 Котельная "Игнатьевская" МУП "Энергетик" 178,58 

6 Котельная "БЖД" МУП "Энергетик" 169,77 

7 Котельная "ЛМЗ" МУП "Энергетик" 178,67 

8 Котельная "ЦРБ" МУП "Энергетик" 184,83 

9 Котельная "Мира-4" МУП "Энергетик" 148 
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№ п/п Тепловой источник 

Эксплуатирующая 

организация источника 

теплоснабжения 

Удельный расход условного 

топлива на единицу 

тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов 

источников, кг у.т./Гкал 

10 Котельная "Кирова-39" МУП "Энергетик" 183,49 

11 Котельная "Карповская" МУП "Энергетик" 193,97 

12 Котельная "Сенная" МУП "Энергетик" 180,76 

13 
Котельная "Филимоново-

1" 
МУП "Энергетик" 182,94 

14 
Котельная "Филимоново-

2" 
МУП "Энергетик" 184,54 

15 
Котельная дет.сад. 

"Семицветик" 
МУП "Энергетик" 151 

16 Котельная №8 МУП "Энергетик" 195,97 

17 Котельная №9 МУП "Энергетик" 190,44 

18 Котельная "Разина" МУП "Энергетик" 182,54 

19 Котельная "Ленская баня" МУП "Энергетик" 176,49 

20 
Котельная "Очистные 

сооружения" 
МУП "Энергетик" 165,64 

21 Котельная "Каляева-6" МУП "Энергетик" 179,13 

22 Котельная "ЭТОМС" МУП "Энергетик" 159,33 

23 Котельная "Кузнецы" МУП "Энергетик" 177,35 

24 
Котельная "Большие 

Дворы" 
МУП "Энергетик" 178,9 

25 Котельная "Евсеево" МУП "Энергетик" 184,91 

26 Котельная "Ефимово" МУП "Энергетик" 179,75 

27 Котельная "Тарасово" МУП "Энергетик" 175,21 

28 Котельная "Рахманово" МУП "Энергетик" 184,09 

29 Котельная "Грибаново" МУП "Энергетик" 181 

30 Котельная "Алферово" МУП "Энергетик" 182,79 

31 Котельная "Васютино" МУП "Энергетик" 175,69 

32 Котельная "Крупино"  МУП "Энергетик" 151,02 

33 Котельная "Ново-Загарье"  МУП "Энергетик" 258,99 

34 Котельная "Казанское"  МУП "Энергетик" 258,07 

35 
Котельная "Чисто-

Перхурово"  
МУП "Энергетик" 258,48 

36 Котельная "Городок" МУП "Энергетик" 164,68 

37 Котельная "ПАТП" МУП "Энергетик" 154,95 

38 
Котельная "Первомайский 

квартал" 
МУП "Энергетик" 155,82 

39 ГТУ ТЭЦ-30 ПАО "Мосэнерго" 160 

40 

Котельная ЗАО 

"Рахмановский шелковый 

комбинат" 

ЗАО "Рахмановский шелковый 

комбинат" 
156,84 

41 

Котельная ГБПОУ МО 

"Павлово-Посадский 

техникум" 

ГБПОУ МО "Павлово-

Посадский Техникум" 
158,46 

42 
Котельная ООО "Павлово-

Посадский шелк" 

ООО "Павлово-Посадский 

шелк" 
181,3 

43 

Котельная ЗАО 

Производственное 

объединение "БЕРЕГ" 

ЗАО Производственное 

объединение "БЕРЕГ" 
158,32 
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13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Таблица 13.4.1 - Отношение технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети для приоритетного 

варианта развития 

№ 
Наименование 

тепоснабжающей организации 

Потери тепловой 

энергии, Гкал 

Материальная 

характеристика, 

кв.м 

Отношение 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике, 

Гкал/кв.м 

1 

МУП «Энергетик» все 

котельные без котельной 

«Городок» 

56121,2 27686,84 2,03 

2 
МУП «Энергетик» котельная 

«Городок» 
7800 4510,2 1,73 

3 ПАО «Мосэнерго»* Данные по сетям МУП «Энергетик» учтены в поз.1 таблицы 

5 
ООО «Павлово-Посадский 

шёлк» 
261 1019,7 0,26 

6 
ГБПОУ МО «Павлово-

Посадский Техникум» 
303,74 111,49 2,72 

7 
ЗАО Производственное 

объединение «БЕРЕГ» 
Данные по сетям МУП «Энергетик» учтены в поз.1 таблицы 

8 
ЗАО «Рахмановский 

шелковый комбинат» 
Данные по сетям МУП «Энергетик» учтены в поз.1 таблицы 

  ИТОГО 64485,94 33328,23 6,74 

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Таблица 13.5.1 – Коэффиценты использования установленной мощности 

№ 
Тепловой 

источник 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Число 

часов 

работы в 

год 

Фактическая 

выработка 

за 2020 год, 

Гкал 

Кол-во часов 

использования 

УТМ, ч/год 

Загрузка  

котельного 

оборудования,% 

1 
Котельная 

"Южная" 
16,98 8424 53726,5 3164,1 37,56 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская " 
40 5088 75194,5 1879,9 36,95 

3 
Котельная 

"Пушкинская" 
3,062 8424 4973,3 1624,2 19,28 

4 

Котельная 

"Орджоникидзе-

2" 

8,944 5088 16839,9 1882,8 37,01 
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№ 
Тепловой 

источник 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Число 

часов 

работы в 

год 

Фактическая 

выработка 

за 2020 год, 

Гкал 

Кол-во часов 

использования 

УТМ, ч/год 

Загрузка  

котельного 

оборудования,% 

5 
Котельная 

"Игнатьевская" 
0,375 5088 773,5 2062,7 40,54 

6 Котельная "БЖД" 24,77 5088 18467,7 745,6 14,65 

7 Котельная "ЛМЗ" 4,52 8424 18209,8 4028,7 47,82 

8 Котельная "ЦРБ" 1,6 8424 4920,6 3075,4 36,51 

9 
Котельная "Мира-

4" 
0,86 8424 1423,7 1655,5 19,65 

10 
Котельная 

"Кирова-39" 
2,7 5088 3363,6 1245,8 24,48 

11 
Котельная 

"Карповская" 
3,42 8424 9288,4 2715,9 32,24 

12 
Котельная 

"Сенная" 
1,108 5088 750,8 677,6 13,32 

13 
Котельная 

"Филимоново-1" 
3,2 5088 7856,2 2455,1 48,25 

14 
Котельная 

"Филимоново-2" 
3,3 5088 5959,7 1806,0 35,49 

15 

Котельная 

дет.сад. 

"Семицветик" 

0,516 8424 727,7 1410,3 16,74 

16 Котельная №8 3,9 8424 11433,7 2931,7 34,80 

17 Котельная №9 5,608 5088 8286,7 1477,7 29,04 

18 
Котельная 

"Разина" 
3,6 8424 7738,2 2149,5 25,52 

19 
Котельная 

"Ленская баня" 
1,72 8424 3263,3 1897,3 22,52 

20 

Котельная 

"Очистные 

сооружения" 

3,2 5088 3770,2 1178,2 23,16 

21 
Котельная 

"Каляева-6" 
0,412 8424 785,4 1906,3 22,63 

22 
Котельная 

"ЭТОМС" 
0,602 5088 1452,2 2412,3 47,41 

23 
Котельная 

"Кузнецы" 
8,04 8424 8236,1 1024,4 12,16 

24 
Котельная 

"Большие Дворы" 
12,9 8424 18327,4 1420,7 16,87 

25 
Котельная 

"Евсеево" 
9,1 8424 12336 1355,6 16,09 

26 
Котельная 

"Ефимово" 
9,32 8424 6568,4 704,8 8,37 

27 
Котельная 

"Тарасово" 
3,35 8424 2815,2 840,4 9,98 

28 
Котельная 

"Рахманово" 
2,4 5088 1275,4 531,4 10,44 
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№ 
Тепловой 

источник 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Число 

часов 

работы в 

год 

Фактическая 

выработка 

за 2020 год, 

Гкал 

Кол-во часов 

использования 

УТМ, ч/год 

Загрузка  

котельного 

оборудования,% 

29 
Котельная 

"Грибаново" 
0,14 5088 165,6 1182,9 23,25 

30 
Котельная 

"Алферово" 
4,52 8424 6136,8 1357,7 16,12 

31 
Котельная 

"Васютино" 
0,258 5088 728,6 2824,0 55,50 

32 
Котельная 

"Крупино"  
0,516 8424 1017,3 1971,5 23,40 

33 
Котельная "Ново-

Загарье"  
2,4 5088 1122,8 467,8 9,19 

34 
Котельная 

"Казанское"  
1,6 5088 2086,5 1304,1 25,63 

35 

Котельная 

"Чисто-

Перхурово"  

2,4 5088 1300 541,7 10,65 

36 
Котельная 

"Городок" 
28,39 8424 47654,1 1678,6 19,93 

37 
Котельная 

"ПАТП" 
8 5040 4236,3 529,5 10,51 

38 

Котельная 

"Первомайский 

квартал" 

2,924 8640 1500 513,0 5,94 

39 ГТУ ТЭЦ-30 32 8640 63307,2 1978,4 22,90 

40 

Котельная ЗАО 

"Рахмановский 

шелковый 

комбинат" 

12 8640 13836,3 1153,0 13,35 

41 

Котельная 

ГБПОУ МО 

"Павлово-

Посадский 

техникум" 

4,3 8640 5500 1279,1 14,80 

42 

Котельная ООО 

"Павлово-

Посадский шелк" 

13 5088 2637,632 202,9 3,99 

43 

Котельная ЗАО 

Производственное 

объединение 

"БЕРЕГ" 

11,1 8424 1032 93,0 1,10 
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13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Таблица 13.6.1 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведённая к расчетной тепловой нагрузке 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Материальная 

характеристика, кв.м 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка в 2020 , 

Гкал/ч 

Удельная материальная 

характеристика тепловых 

сетей, приведенная к 

расчетной тепловой 

нагрузке, кв.м/Гкал/ч 

1 Котельная "Южная" 721,5 23,04 31,32 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская " 
3835,8 67,41 56,90 

3 
Котельная 

"Пушкинская" 
361,68 4,91 73,66 

4 
Котельная 

"Орджоникидзе-2" 
1117,68 5,33 209,70 

5 
Котельная 

"Игнатьевская" 
55,2 10,6 5,21 

6 Котельная "БЖД" 4717,2 65,04 72,53 

7 Котельная "ЛМЗ" 1145,76 0,15 7638,40 

8 Котельная "ЦРБ" 444,9 4,02 110,67 

9 Котельная "Мира-4" 32,6 16,05 2,03 

10 
Котельная "Кирова-

39" 
217,2 0,36 603,33 

11 
Котельная 

"Карповская" 
1109,1 1,14 972,89 

12 Котельная "Сенная" 17,93 7,16 2,50 

13 
Котельная 

"Филимоново-1" 
491,87 0,34 1446,68 

14 
Котельная 

"Филимоново-2" 
198,57 8,71 22,80 

15 
Котельная дет.сад. 

"Семицветик" 
12 10,45 1,15 

16 Котельная №8 885,3 11,44 77,39 

17 Котельная №9 678,9 2,47 274,86 

18 Котельная "Разина" 415,2 4,22 98,39 

19 
Котельная "Ленская 

баня" 
82,56 0,07 31,76 

20 

Котельная 

"Очистные 

сооружения" 

444,84 9,86 45,12 

21 
Котельная 

"Каляева-6" 
Сети отсутствуют 13,35 - 

22 
Котельная 

"ЭТОМС" 
6,04 13,43 0,45 
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№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Материальная 

характеристика, кв.м 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка в 2020 , 

Гкал/ч 

Удельная материальная 

характеристика тепловых 

сетей, приведенная к 

расчетной тепловой 

нагрузке, кв.м/Гкал/ч 

23 
Котельная 

"Кузнецы" 
502 4,79 104,80 

24 
Котельная 

"Большие Дворы" 
1361,1 1,42 958,52 

25 
Котельная 

"Евсеево" 
1105,2 0,9 1228,00 

26 
Котельная 

"Ефимово" 
846,9 0,07 12098,57 

27 
Котельная 

"Тарасово" 
418,4 0,15 2789,33 

28 
Котельная 

"Рахманово" 
118,37 0,05 2367,40 

29 
Котельная 

"Грибаново" 
Сети отсутствуют 0,04 - 

30 
Котельная 

"Алферово" 
489,6 0,03 16320,00 

31 
Котельная 

"Васютино" 
37,68 0,03 1256,00 

32 
Котельная 

"Крупино"  
56,84 0,04 1421,00 

33 
Котельная "Ново-

Загарье"  
161,85 0,58 279,05 

34 
Котельная 

"Казанское"  
149 9,81 15,19 

35 
Котельная "Чисто-

Перхурово"  
107,4 0,24 447,50 

36 
Котельная 

"Городок" 
4510,2 16,91 266,72 

37 Котельная "ПАТП" 297,97 3,19 93,41 

38 

Котельная 

"Первомайский 

квартал" 

6,56 1,78 3,69 

39 ГТУ ТЭЦ-30 3486,15 23,44 148,73 

40 

Котельная ЗАО 

"Рахмановский 

шелковый 

комбинат" 

1409,35 3,56 395,88 

41 

Котельная ГБПОУ 

МО "Павлово-

Посадский 

техникум" 

111,49 9,8 11,38 

42 

Котельная ООО 

"Павлово-

Посадский шелк" 

1019,7 15,37 66,34 

43 

Котельная ЗАО 

Производственное 

объединение 

128,48 42,17 3,05 
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№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Материальная 

характеристика, кв.м 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка в 2020 , 

Гкал/ч 

Удельная материальная 

характеристика тепловых 

сетей, приведенная к 

расчетной тепловой 

нагрузке, кв.м/Гкал/ч 

"БЕРЕГ" 

ИТОГО 33316,07 413,92 52052,28 

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 

(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 

границах поселения, городского округа, города федерального 

значения) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, 

города федерального значения) составляет 0,78%. 

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической 

энергии. 

Таблица 13.8.1 - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической 

энергии 
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13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

Коэффициент использования теплоты топлива составляет 67,6%. 

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям 

по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии составляет 50%. 

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей 

№ п/п Источник теплоснабжения 
Средневзвешенный срок 

эксплуатации тепловых сетей, лет 

1 Котельная "Южная" 47 

2 Котельная "Ново-Носовихинская " 28 

3 Котельная "Пушкинская" 37 

4 Котельная "Орджоникидзе-2" 7 

5 Котельная "Игнатьевская" 16 

6 Котельная "БЖД" 45 

7 Котельная "ЛМЗ" 16 

8 Котельная "ЦРБ" 18 

9 Котельная "Мира-4" 5 

10 Котельная "Кирова-39" 25 

11 Котельная "Карповская" 33 

12 Котельная "Сенная" 38 

13 Котельная "Филимоново-1" 40 

14 Котельная "Филимоново-2" 30 

15 Котельная дет.сад. "Семицветик" 4 

16 Котельная №8 20 

17 Котельная №9 26 

18 Котельная "Разина" 35 

19 Котельная "Ленская баня" 16 

20 Котельная "Очистные сооружения" 45 

21 Котельная "Каляева-6" Сети отсутствуют 

22 Котельная "ЭТОМС" 14 

23 Котельная "Кузнецы" 42 

24 Котельная "Большие Дворы" 24 

25 Котельная "Евсеево" 39 

26 Котельная "Ефимово" 22 

27 Котельная "Тарасово" 38 

28 Котельная "Рахманово" 18 

29 Котельная "Грибаново" Сети отсутствуют 

30 Котельная "Алферово" 31 
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№ п/п Источник теплоснабжения 
Средневзвешенный срок 

эксплуатации тепловых сетей, лет 

31 Котельная "Васютино" 4 

32 Котельная "Крупино"  24 

33 Котельная "Ново-Загарье"  31 

34 Котельная "Казанское"  24 

35 Котельная "Чисто-Перхурово"  23 

36 Котельная "Городок" 48 

37 Котельная "ПАТП" 34 

38 Котельная "Первомайский квартал" 5 

39 ГТУ ТЭЦ-30 10 

40 
Котельная ЗАО "Рахмановский 

шелковый комбинат" 
37 

41 
Котельная ГБПОУ МО "Павлово-

Посадский техникум" 
13 

42 
Котельная ООО "Павлово-Посадский 

шелк" 
45 

43 
Котельная ЗАО Производственное 

объединение "БЕРЕГ" 
47 

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для 

поселения, городского округа). 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей составляет: 

502,0 / 33328,23 = 0,02. 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, планируемых к 

реконструкции, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

составляет: 

5646,00/ 33328,23 = 0,17. 
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13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для поселения, городского округа).  

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии составляет: 

0/ 303,055 = 0. 

Отношение значения установленной тепловой мощности на 

перспективный период к значению установленной тепловой мощности на момент 

разработки схемы теплоснабжения составляет: 

85,732 / 303,055 =  0,28. 

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения 

антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний), а также отсутствие применения санкций, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях. 

На территории г.о. Павловский Посад отсутствуют зафиксированные 

факты нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствуют 

санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях. 

https://base.garant.ru/12148517/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12125267/
https://base.garant.ru/12177489/
https://base.garant.ru/10104442/
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13.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих 

результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. 

Г.о. Павловский Посад не входит в ценовую зону теплоснабжения и не 

имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. 

13.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей 

реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, 

подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей 

организацией, функционирующей на территории такого поселения, 

городского округа. 

В настоящий момент городской округ Павловский Посад не имеет 

результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. Поэтому 

определение целевых значений ключевых показателей, отражающих результаты 

внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не представляется 

возможным. 

13.17 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений 

индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения 

Схема теплоснабжения разрабатывается впервые, поэтому выполнение 

описания изменений не представляется возможным. 

 

 


