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8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, 

строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности, не требуется. 

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах поселения, городского округа 

В таблице 8.2.1 приведены мероприятия по строительству тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах 

поселения. 

Таблица 8.2.1 - Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
1 вариант развития 

Ориентировочные 

сроки 

1 Котельная "Южная" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2022-2023, 2038 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская" 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023 

3 
Котельная 

"Орджоникидзе-2" 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2021 

4 Котельная "БЖД" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2021-2023 

5 Котельная "Мира-4" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023 

6 
Котельная 

"Карповская" 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023 

7 
Котельная 

"Филимоново-2" 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023 

8 Котельная №9 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2038 

9 Котельная "Очистные Строительство тепловых сетей для 2021,2023 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
1 вариант развития 

Ориентировочные 

сроки 

сооружения" подключения перспективной застройки. 

10 Котельная "Кузнецы" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023, 2038 

11 
Котельная "Большие 

Дворы" 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2021-2023 

12 Котельная "Евсеево" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023, 2038 

13 
Котельная 

"Рахманово" 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023, 2038 

14 Котельная "Алферово" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023, 2038 

15 Котельная "Казанское"  
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2023 

16 Котельная "Городок" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2038 

17  Котельная "ПАТП" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2022 

18 БМК "Ленская баня" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2022-2027 

19 БМК "ЛМЗ" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2022-2027 

20 
БМК "пос. Большие 

Дворы" 

Строительство тепловых сетей для 

переключения нагрузок МКД от котельной 

ЗАО Производственное объединение 

"БЕРЕГ" 

2022-2023 

21 БМК "микр. Южный" 
Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки. 
2024-2025 

 

8.3.  Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих 

условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения, отсутствуют. 
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8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизация тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных 
 

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

приведены в таблице 8.4.1. 

Таблица 8.4.1 - Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических 

потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
1 вариант развития 

Ориентировочные 

сроки 

1 Котельная "Южная" 

Перевод системы теплоснабжения на закрытую 

систему с устройством ЦТП в районе ТК-40 и 

ТК-48 по ул. Фрунзе и ул. Южная. Монтаж ИТП 

во всех многоквартирных домах. 

2021-2028 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская" 

Реконструкция тепловых сетей ул. Щорса-ул. 

Кузьмина (к. Ново-Носовихинская) 
2021 

Перевод системы теплоснабжения на закрытую 

систему с устройством ЦТП в районе ТК-91 по 

ул.Щорса 11,13,15,17, д/с "Золотой петушок", 

ул.Кузьмина 50. Монтаж ИТП во всех 

многоквартирных домах. 

2021-2028 

3 
Котельная 

"Пушкинская" 
Замена тепловых сетей. 2022-2027 

4 Котельная "БЖД" 

Реконструкция тепловых сетей ул. Урицкого - 

Выставкина. кот. БЖД 
2022 

Реконструкция тепловых сетей 

ул.Привокзальная кот. "БЖД" 
2022 

5 
Котельная 

"Кузнецы" 
Замена тепловых сетей. 2022-2027 

6 
Котельная 

"Карповская" 
Замена тепловых сетей. 2022-2027 

7 
Котельная 

"Ефимово" 
Замена тепловых сетей. 2022-2027 

8 Котельная Замена тепловых сетей. 2022-2027 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
1 вариант развития 

Ориентировочные 

сроки 

"Тарасово" 

9 
Котельная 

"Алферово" 
Замена тепловых сетей. 2022-2027 

10 

Котельная ЗАО 

Производственное 

объединение 

"БЕРЕГ" 

Переключение нагрузок МКД в размере 0,344 

Гкал/ч  на новую БМК "пос. Большие Дворы". 
2023 
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8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по 

способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей 

и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение 

заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения 

(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических 

потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные 

показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности, 

живучести. 

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 

 установлением предельно допустимой длины нерезервированных 

участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого 

потребителя или теплового пункта; 

 местом размещения резервных трубопроводных связей между 

радиальными теплопроводами; 

 достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной 

подачи теплоты потребителям при отказах; 

 необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых 

сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на 

надземную или тоннельную прокладку; 

 очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс. 

По результатам анализа физического износа тепловых сетей, фактической 

повреждаемости тепловых сетей разработаны предложения по реконструкции 

существующих тепловых сетей.  
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Стратегия развития тепловых сетей, направленная на обеспечение 

надежности и безопасности теплоснабжения, заключается в следующем:  

- полная модернизация всех тепловых сетей с высоким износом (более 60%) 

и участвующих в производственном процессе, в течение 15 лет; 

- поддержание тепловых сетей в исправном техническом состоянии за счет 

выполнения ежегодной реконструкции в количестве 5% от общего количества. 

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки 

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в рамках приоритетного варианта развития не 

рассматриваются из-за отсутствия необходимости. 

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

 

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эскплуатационного ресурса, представлены в таблице 8.7.1. 
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Таблица 8.7.1. - Предлагаемые мероприятия по реконструкции тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эскплуатационного ресурса для 

приоритетного варианта развития 

Наименование 1 вариант развития 
Ориентировочные 

сроки 

Тепловые сети 
Капитальный ремонт сетей ТС, г.о. 

Павловский Посад 
2022-2024 



10 

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации насосных станций 

На территории г.о. Павловский Посад не планируется строительство, 

модернизация и реконструкция насосных станций. 

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с 

учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных 

тепловых сетей и сооружений на них 

Схема теплоснабжения разрабатывается впервые, поэтому выполнение 

описания изменений не представляется возможным. 


