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4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы 

теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия 

источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины 

расчетной тепловой нагрузки 

Таблица 4.1.1 – Балансы существующей на базовый период тепловой мощности в 2021 году и перспективной 

тепловой нагрузки без учёта мероприятий по мастер-плану для приоритетного варианта 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

1 Котельная "Южная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,177 0,19 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,34 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
7,196 7,791 13,991 13,991 13,991 13,991 13,991 13,991 14,591 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
9,398 8,79 2,453 2,453 2,453 2,453 2,453 2,453 1,84 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская "* 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Собственные нужды, 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Гкал/час 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
1,333 1,333 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
32,35 32,35 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
6,034 6,034 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 

3 
Котельная 

"Пушкинская" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 

4 
Котельная 

"Орджоникидзе-2" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,402 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
7,224 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,301 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 

5 
Котельная 

"Игнатьевская" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

6 Котельная "БЖД" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,242 0,25 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
6,069 6,469 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
18,3 17,892 17,384 17,384 17,384 17,384 17,384 17,384 17,384 

7 Котельная "ЛМЗ" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

8 Котельная "ЦРБ" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

9 Котельная "Мира-4" 
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

10 
Котельная "Кирова-

39" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 

11 
Котельная 

"Карповская" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,257 0,257 0,257 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,41 1,41 1,41 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,737 1,737 1,737 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 

12 Котельная "Сенная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 

13 
Котельная 

"Филимоново-1" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 



9 
 
 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 
Котельная 

"Филимоново-2" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,071 0,071 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
2,845 2,845 3,145 3,145 3,145 3,145 3,145 3,145 3,145 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,37 0,37 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

15 
Котельная дет.сад. 

"Семицветик" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

16 Котельная №8 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Котельная №9 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,211 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 4,133 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 1,238 

18 Котельная "Разина" 
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 

19 
Котельная "Ленская 

баня" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 

20 
Котельная "Очистные 

сооружения" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,177 3,177 3,177 3,177 3,177 3,177 3,177 3,177 3,177 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,085 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,987 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,105 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 

21 Котельная "Каляева-6" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

22 Котельная "ЭТОМС" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Котельная "Кузнецы" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,206 0,206 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,512 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,955 1,955 2,955 2,955 2,955 2,955 2,955 2,955 4,855 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
5,836 5,836 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 2,63 

24 
Котельная "Большие 

Дворы" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,37 0,396 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
6,016 6,516 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
6,441 5,915 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

25 Котельная "Евсеево" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,3 0,3 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,441 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,157 3,157 4,457 4,457 4,457 4,457 4,457 4,457 4,657 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
5,576 5,576 4,154 4,154 4,154 4,154 4,154 4,154 3,935 

26 Котельная "Ефимово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 

27 Котельная "Тарасово" 
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 

28 
Котельная 

"Рахманово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,05 0,05 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,269 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,392 0,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 2,092 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,95 1,95 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,031 

29 
Котельная 

"Грибаново" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 



16 
 
 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

30 Котельная "Алферово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,137 0,137 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,265 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,572 1,572 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 3,072 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,783 2,783 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 1,155 

31 Котельная "Васютино" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 



17 
 
 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

32 Котельная "Крупино"  

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

33 
Котельная "Ново-

Загарье"  

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 

34 Котельная "Казанское"  

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,051 0,051 0,051 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,593 0,593 0,593 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,938 0,938 0,938 0,829 0,829 0,829 0,829 0,829 0,829 

35 
Котельная "Чисто-

Перхурово"  

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,072 2,072 2,072 2,072 2,072 2,072 2,072 2,072 2,072 

36 Котельная "Городок" 
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,433 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 23,41 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 3,419 

37 Котельная "ПАТП" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,123 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
5,785 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,973 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 

38 

Котельная 

"Первомайский 

квартал" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 

39 
Котельная "Берег" (ул. 

Маяковского, 126а) 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
7,774 7,774 7,774 7,774 7,774 7,774 7,774 7,774 7,774 

40 ГТУ ТЭЦ-30** 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 

41 

Котельная ЗАО 

"Рахмановский 

шелковый комбинат" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 

42 

Котельная ГБПОУ МО 

"Павлово-Посадский 

техникум" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

43 

Котельная ООО 

"Павлово-Посадский 

шелк" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 

 

*Работает  на одну сеть с котельной «Южная» 

**Работает  на одну сеть с котельной «БЖД» 

4.2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью 

определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 

перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой 

энергии 

Гидравлический расчёт систем теплоснабжения приведён в Приложении 1. 
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4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических 

ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой 

мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные 

значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, 

резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе 

Таблица 4.3.1 – Существующий и перспективный баланс тепловой мощности с учетом мероприятий по мастер-плану 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

1 Котельная "Южная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 

Собственные нужды, Гкал/час 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,177 0,19 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,34 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
7,196 7,791 13,991 13,991 13,991 13,991 13,991 13,991 14,591 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
9,398 8,79 2,453 2,453 2,453 2,453 2,453 2,453 1,84 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская "* 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Собственные нужды, Гкал/час 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 

Потери в тепловых сетях, 1,333 1,333 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Гкал/час 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
32,35 32,35 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
6,034 6,034 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 

3 
Котельная 

"Пушкинская" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Собственные нужды, Гкал/час 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 

4 
Котельная 

"Орджоникидзе-2" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 

Собственные нужды, Гкал/час 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,402 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
7,224 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,301 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

5 
Котельная 

"Игнатьевская" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Собственные нужды, Гкал/час 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

6 Котельная "БЖД" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 

Собственные нужды, Гкал/час 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,242 0,25 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
6,069 6,469 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 6,969 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
18,3 17,892 17,384 17,384 17,384 17,384 17,384 17,384 17,384 

7 Котельная "ЛМЗ" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод нагрузок 

на новую БМК "ЛМЗ" 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

мощность, Гкал/час 

Собственные нужды, Гкал/час 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

8 Котельная "ЦРБ" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Собственные нужды, Гкал/час 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

9 Котельная "Мира-4" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Собственные нужды, Гкал/час 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 

Потери в тепловых сетях, 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Гкал/час 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

10 
Котельная "Кирова-

39" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Собственные нужды, Гкал/час 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 

11 
Котельная 

"Карповская" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Собственные нужды, Гкал/час 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,257 0,257 0,257 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,41 1,41 1,41 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,737 1,737 1,737 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-
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2032-

2036 

2037-

2039 

12 Котельная "Сенная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 

Собственные нужды, Гкал/час 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 

13 
Котельная 

"Филимоново-1" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод нагрузок 

на новую БМК "ЛМЗ". 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Собственные нужды, Гкал/час 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 
Котельная 

"Филимоново-2" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод нагрузок 

на новую БМК "ЛМЗ". 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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мощность, Гкал/час 

Собственные нужды, Гкал/час 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,071 0,071 0,08 0,08 0,08 0,08 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
2,845 2,845 3,145 3,145 3,145 3,145 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,37 0,37 0,061 0,061 0,061 0,061 

15 
Котельная дет.сад. 

"Семицветик" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Собственные нужды, Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

16 Котельная №8 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод нагрузок 

на новую БМК "Ленская баня". 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Собственные нужды, Гкал/час 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 

Потери в тепловых сетях, 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 
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2036 

2037-

2039 

Гкал/час 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 

17 Котельная №9 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 

Собственные нужды, Гкал/час 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,211 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 4,133 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 1,238 

18 Котельная "Разина" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод нагрузок 

на новую БМК "Ленская баня". 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Собственные нужды, Гкал/час 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 
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Источник тепловой 

энергии 
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19 
Котельная "Ленская 

баня" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод нагрузок 

на новую БМК "Ленская баня". 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Собственные нужды, Гкал/час 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 

20 
Котельная "Очистные 

сооружения" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,2 3,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,2 3,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Собственные нужды, Гкал/час 0,023 0,023 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,177 3,177 6,167 6,167 6,167 6,167 6,167 6,167 6,167 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,085 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,987 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 3,087 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,105 -0,042 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 

21 Котельная "Каляева-6" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 
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2039 

мощность, Гкал/час 

Собственные нужды, Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

22 Котельная "ЭТОМС" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 

Собственные нужды, Гкал/час 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Котельная "Кузнецы" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

Собственные нужды, Гкал/час 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 

Потери в тепловых сетях, 0,206 0,206 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,512 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Гкал/час 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,955 1,955 2,955 2,955 2,955 2,955 2,955 2,955 4,855 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
5,836 5,836 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 2,63 

24 
Котельная "Большие 

Дворы" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Собственные нужды, Гкал/час 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,37 0,396 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
6,016 6,516 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
6,441 5,915 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

25 Котельная "Евсеево" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Собственные нужды, Гкал/час 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,3 0,3 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,441 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,157 3,157 4,457 4,457 4,457 4,457 4,457 4,457 4,657 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
5,576 5,576 4,154 4,154 4,154 4,154 4,154 4,154 3,935 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

26 Котельная "Ефимово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 

Собственные нужды, Гкал/час 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593 

27 Котельная "Тарасово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Собственные нужды, Гкал/час 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 

28 
Котельная 

"Рахманово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

мощность, Гкал/час 

Собственные нужды, Гкал/час 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,05 0,05 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,269 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,392 0,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 2,092 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,95 1,95 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,031 

29 
Котельная 

"Грибаново" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Собственные нужды, Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

30 Котельная "Алферово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Собственные нужды, Гкал/час 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 

Потери в тепловых сетях, 0,137 0,137 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,265 



36 
 
 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Гкал/час 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,572 1,572 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 3,072 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,783 2,783 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 1,155 

31 
Котельная 

"Васютино" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Собственные нужды, Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

32 Котельная "Крупино"  

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Собственные нужды, Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

33 
Котельная "Ново-

Загарье"  

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Собственные нужды, Гкал/час 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 

34 
Котельная 

"Казанское"  

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Собственные нужды, Гкал/час 0,018 0,018 0,018 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
1,582 1,582 1,582 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,051 0,051 0,051 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,593 0,593 0,593 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,938 0,938 0,938 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

35 
Котельная "Чисто-

Перхурово"  

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,4 2,4 2,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 2,4 2,4 2,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

мощность, Гкал/час 

Собственные нужды, Гкал/час 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
2,39 2,39 2,39 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
2,072 2,072 2,072 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 

36 Котельная "Городок" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 

Собственные нужды, Гкал/час 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,433 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 23,41 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 3,419 

37 Котельная "ПАТП" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Собственные нужды, Гкал/час 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 

Потери в тепловых сетях, 0,123 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Гкал/час 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
5,785 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 5,985 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,973 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 

38 

Котельная 

"Первомайский 

квартал" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 

Собственные нужды, Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 

39 
Котельная "Берег" (ул. 

Маяковского, 126а) 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

Собственные нужды, Гкал/час 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,038 0,038 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,275 3,275 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
7,774 7,774 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

40 ГТУ ТЭЦ-30** 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Собственные нужды, Гкал/час 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 

41 

Котельная ЗАО 

"Рахмановский 

шелковый комбинат" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Собственные нужды, Гкал/час 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 

42 

Котельная ГБПОУ 

МО "Павлово-

Посадский техникум" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Располагаемая тепловая 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

мощность, Гкал/час 

Собственные нужды, Гкал/час 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

43 

Котельная ООО 

"Павлово-Посадский 

шелк" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Собственные нужды, Гкал/час 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 

44 Котельная "Школа" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
- 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 

Собственные нужды, Гкал/час - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
- 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Потери в тепловых сетях, - 0 0 0 0 0 0 0 0 



42 
 
 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

Гкал/час 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
- 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
- 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

45 БМК "Ленская баня" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - - - - 15 15 15 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - - - - 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - - - - 15 15 15 

Собственные нужды, Гкал/час - - - - - - 0,55 0,55 0,55 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
- - - - - - 14,45 14,45 14,45 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
- - - - - - 0,8 0,8 0,8 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
- - - - - - 6,319 6,319 6,319 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - - - - 7,331 7,331 7,331 

46 БМК "ЛМЗ" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - - - - 15 15 15 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - - - - 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - - - - 15 15 15 

Собственные нужды, Гкал/час - - - - - - 0,55 0,55 0,55 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
- - - - - - 14,45 14,45 14,45 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
- - - - - - 0,713 0,713 0,713 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
- - - - - - 10,149 10,149 10,149 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - - - - 3,588 3,588 3,588 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

47 
БМК "пос. Большие 

Дворы" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Собственные нужды, Гкал/час - - 0 0 0 0 0 0 0 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
- - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
- - 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
- - 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 

48 БМК "микр. Южный" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - - 20 20 20 20 20 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - - 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - - 20 20 20 20 20 

Собственные нужды, Гкал/час - - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
- - - - 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
- - - - 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
- - - - 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - - 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

49 БМК ул. Кузьмина 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - - 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - - 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая - - - - 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 



44 
 
 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027-

2031 

2032-

2036 

2037-

2039 

мощность, Гкал/час 

Собственные нужды, Гкал/час - - - - 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
- - - - 3,727 3,727 3,727 3,727 3,727 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
- - - - 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
- - - - 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - - 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 

50 

Индивидуальный 

источник тепловой 

энергии 

ул.Интернациональная 

д.104 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - 1 1 1 1 1 1 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - - 1 1 1 1 1 1 

Собственные нужды, Гкал/час - - - 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Тепловая мощность нетто, 

Гкал/час 
- - - 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/час 
- - - 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
- - - 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
- - - 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

 

*Работает на одну сеть с котельной «Южная» 

**Работает  на одну сеть с котельной «БЖД» 



 
 

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей 

 

Перспективный баланс тепловой энергии разработан с целью устранения 

дефицитов на существующих источниках тепловой энергии и обеспечения 

тепловой энергией перспективной застройки. 

Таблица 4.4.1 - Резерв/дефицит тепловой мощности источников теплоснабжения 

существующей системы теплоснабжения 

№ Тепловой источник Адрес источника 
Теплоснабжающая 

организация 

Резерв/ дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/ч 

1 Котельная "Южная" ул.Тимирязева, д.14 ГУП МО «Энергетик» 
9,398 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская "** 
пер. Совхозный, д.13  ГУП МО «Энергетик» 

6,034 

3 Котельная "Пушкинская" ул.1-я Пушкинская д.14а ГУП МО «Энергетик» 
1,402 

4 Котельная "Орджоникидзе-2" пер. Орджоникидзе, д.8 ГУП МО «Энергетик» 
1,301 

5 Котельная "Игнатьевская" пер. Игнатьевский, д.1/а ГУП МО «Энергетик» 
0,055 

6 Котельная "БЖД" БЖД пр. д.24 ГУП МО «Энергетик» 
18,3 

7 Котельная "ЛМЗ" ул.1-го Мая, д.70 ГУП МО «Энергетик» 
0,001 

8 Котельная "ЦРБ" ул.К.Маркса д.6/4 ГУП МО «Энергетик» 
0,195 

9 Котельная "Мира-4" пер. К.Маркса, д.11б ГУП МО «Энергетик» 
0,363 

10 Котельная "Кирова-39" ул. Кирова, д.39 ГУП МО «Энергетик» 
1,258 

11 Котельная "Карповская" ул.Карповская, д.4, стр.5 ГУП МО «Энергетик» 
1,737 

12 Котельная "Сенная" ул. Сенная, д.38 ГУП МО «Энергетик» 
0,786 

13 Котельная "Филимоново-1"  2-ой пер.1-го Мая, д.4а ГУП МО «Энергетик» 
0,001 

14 Котельная "Филимоново-2" ул.1-го Мая, д.34а ГУП МО «Энергетик» 
0,37 

15 
Котельная дет.сад. 

"Семицветик" 
ул.1-го Мая, д.40д ГУП МО «Энергетик» 

0,232 

16 Котельная №8 
пер.Интернациональный, 

д.№12/А 
ГУП МО «Энергетик» 

0 

17 Котельная №9 
пер. Интернациональный, 

д.25а 
ГУП МО «Энергетик» 

2,079 
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№ Тепловой источник Адрес источника 
Теплоснабжающая 

организация 

Резерв/ дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/ч 

18 Котельная "Разина"  ул.Разина, д.12б ГУП МО «Энергетик» 
2,024 

19 Котельная "Ленская баня" 
пер. Корнево-Юдинский, 

д.10/А 
ГУП МО «Энергетик» 

0,518 

20 
Котельная "Очистные 

сооружения" 

пер. Интернациональный, 

д.28 стр.8 
ГУП МО «Энергетик» 

1,105 

21 Котельная "Каляева-6" ул .Каляева д.6 ГУП МО «Энергетик» 
0,058 

22 Котельная "ЭТОМС" 
ул. 1-я Мишутинская, 

д.69 
ГУП МО «Энергетик» 

0 

23 Котельная "Кузнецы" 
д. Кузнецы, ул. Новая, 

д.2а 
ГУП МО «Энергетик» 

5,836 

24 Котельная "Большие Дворы" 
пос.Большие Дворы, 

ул.Крупской, д.14а 
ГУП МО «Энергетик» 

6,441 

25 Котельная "Евсеево" д.Евсеево, д.36/а ГУП МО «Энергетик» 
5,576 

26 Котельная "Ефимово" д.Ефимово, д.69/д ГУП МО «Энергетик» 
7,593 

27 Котельная "Тарасово" 
д.Тарасово, ул.Совхозная, 

д.№ 7А 
ГУП МО «Энергетик» 

2,629 

28 Котельная "Рахманово" с.Рахманово, д.115б ГУП МО «Энергетик» 
1,95 

29 Котельная "Грибаново" д.Грибаново, д.69 ГУП МО «Энергетик» 
0,068 

30 Котельная "Алферово" д.Алферово, д.2/1 ГУП МО «Энергетик» 
2,783 

31 Котельная "Васютино" д.Васютино д.91/1 ГУП МО «Энергетик» 
0,125 

32 Котельная "Крупино"  
д.Крупино, ул.Школьная, 

д.79в 
ГУП МО «Энергетик» 

0,168 

33 Котельная "Ново-Загарье"  д.Ново-Загарье, д.106в ГУП МО «Энергетик» 
2,188 

34 Котельная "Казанское"  с.Казанское, д.54а, стр.4 ГУП МО «Энергетик» 
0,938 

35 Котельная "Чисто-Перхурово"  д.Чисто-Перхурово, д.47 ГУП МО «Энергетик» 
2,072 

36 Котельная "Городок" 
ул.Городковская, д.73а, 

корп.30 
ГУП МО «Энергетик» 

4,163 

37 Котельная "ПАТП" ул. Мишутинская, д.64 ГУП МО «Энергетик» 
1,973 

38 
Котельная "Первомайский 

квартал" 

ул. квартал 

Первомайский, д. 1 
ГУП МО «Энергетик» 

0,961 

39 
Котельная "Берег" (ул. 

Маяковского, 126а) 

р.п. Большие Дворы, 

ул.Маяковского, д.126 А 
ГУП МО «Энергетик» 

7,774 

40 ГТУ ТЭЦ-30* БЖД пр., д.№25А ПАО "Мосэнерго" 
8,396 

41 
Котельная ЗАО "Рахмановский 

шелковый комбинат" 

МО, г.о. Павловский 

Посадский, с.Рахманово 

ЗАО "Рахмановский 

шелковый комбинат" 

6,914 

42 
Котельная ГБПОУ МО 

"Павлово-Посадский техникум" 

МО, г.о. Павловский 

Посад, д.Крупино, д.87а 

ГБПОУ МО 

"Павлово-Посадский 

Техникум" 

0,405 

43 
Котельная ООО "Павлово-

Посадский шелк" 
ул. 1 Мая, д.105 

ООО "Павлово-

Посадский шелк" 

10,304 

Итого: 126,474 



47 
 
 

№ Тепловой источник Адрес источника 
Теплоснабжающая 

организация 

Резерв/ дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/ч 

1 Котельная "Южная" ул.Тимирязева, д.14 
ГУП МО 

«Энергетик» 

9,398 

2 
Котельная "Ново-

Носовихинская "** 
пер. Совхозный, д.13  

ГУП МО 

«Энергетик» 

6,034 

3 Котельная "Пушкинская" ул.1-я Пушкинская д.14а 
ГУП МО 

«Энергетик» 

1,402 

4 Котельная "Орджоникидзе-2" пер. Орджоникидзе, д.8 
ГУП МО 

«Энергетик» 

1,301 

5 Котельная "Игнатьевская" пер. Игнатьевский, д.1/а 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,055 

6 Котельная "БЖД" БЖД пр. д.24 
ГУП МО 

«Энергетик» 

18,3 

7 Котельная "ЛМЗ" ул.1-го Мая, д.70 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,001 

8 Котельная "ЦРБ" ул.К.Маркса д.6/4 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,195 

9 Котельная "Мира-4" пер. К.Маркса, д.11б 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,363 

10 Котельная "Кирова-39" ул. Кирова, д.39 
ГУП МО 

«Энергетик» 

1,258 

11 Котельная "Карповская" ул.Карповская, д.4, стр.5 
ГУП МО 

«Энергетик» 

1,737 

12 Котельная "Сенная" ул. Сенная, д.38 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,786 

13 Котельная "Филимоново-1"  2-ой пер.1-го Мая, д.4а 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,001 

14 Котельная "Филимоново-2" ул.1-го Мая, д.34а 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,37 

15 
Котельная дет.сад. 

"Семицветик" 
ул.1-го Мая, д.40д 

ГУП МО 

«Энергетик» 

0,232 

16 Котельная №8 
пер.Интернациональный, 

д.№12/А 

ГУП МО 

«Энергетик» 

0 

17 Котельная №9 

пер. 

Интернациональный, 

д.25а 

ГУП МО 

«Энергетик» 

2,079 

18 Котельная "Разина"  ул.Разина, д.12б 
ГУП МО 

«Энергетик» 

2,024 

19 Котельная "Ленская баня" 
пер. Корнево-Юдинский, 

д.10/А 

ГУП МО 

«Энергетик» 

0,518 

20 
Котельная "Очистные 

сооружения" 

пер. 

Интернациональный, 

д.28 стр.8 

ГУП МО 

«Энергетик» 

1,105 

21 Котельная "Каляева-6" ул .Каляева д.6 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,058 

22 Котельная "ЭТОМС" 
ул. 1-я Мишутинская, 

д.69 

ГУП МО 

«Энергетик» 

0 

23 Котельная "Кузнецы" 
д. Кузнецы, ул. Новая, 

д.2а 

ГУП МО 

«Энергетик» 

5,836 

24 Котельная "Большие Дворы" 
пос.Большие Дворы, 

ул.Крупской, д.14а 

ГУП МО 

«Энергетик» 

6,441 

25 Котельная "Евсеево" д.Евсеево, д.36/а 
ГУП МО 

«Энергетик» 

5,576 

26 Котельная "Ефимово" д.Ефимово, д.69/д 
ГУП МО 

«Энергетик» 

7,593 
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№ Тепловой источник Адрес источника 
Теплоснабжающая 

организация 

Резерв/ дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/ч 

27 Котельная "Тарасово" 
д.Тарасово, 

ул.Совхозная, д.№ 7А 

ГУП МО 

«Энергетик» 

2,629 

28 Котельная "Рахманово" с.Рахманово, д.115б 
ГУП МО 

«Энергетик» 

1,95 

29 Котельная "Грибаново" д.Грибаново, д.69 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,068 

30 Котельная "Алферово" д.Алферово, д.2/1 
ГУП МО 

«Энергетик» 

2,783 

31 Котельная "Васютино" д.Васютино д.91/1 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,125 

32 Котельная "Крупино"  
д.Крупино, 

ул.Школьная, д.79в 

ГУП МО 

«Энергетик» 

0,168 

33 Котельная "Ново-Загарье"  д.Ново-Загарье, д.106в 
ГУП МО 

«Энергетик» 

2,188 

34 Котельная "Казанское"  с.Казанское, д.54а, стр.4 
ГУП МО 

«Энергетик» 

0,938 

35 Котельная "Чисто-Перхурово"  д.Чисто-Перхурово, д.47 
ГУП МО 

«Энергетик» 

2,072 

36 Котельная "Городок" 
ул.Городковская, д.73а, 

корп.30 

ГУП МО 

«Энергетик» 

4,163 

37 Котельная "ПАТП" ул. Мишутинская, д.64 
ГУП МО 

«Энергетик» 

1,973 

38 
Котельная "Первомайский 

квартал" 

ул. квартал 

Первомайский, д. 1 

ГУП МО 

«Энергетик» 

0,961 

39 
Котельная "Берег" (ул. 

Маяковского, 126а) 

р.п. Большие Дворы, 

ул.Маяковского, д.126 А 

ГУП МО 

«Энергетик» 

7,774 

40 ГТУ ТЭЦ-30* БЖД пр., д.№25А ПАО "Мосэнерго" 
8,396 

41 

Котельная ЗАО 

"Рахмановский шелковый 

комбинат" 

МО, г.о. Павловский 

Посадский, с.Рахманово 

ЗАО "Рахмановский 

шелковый комбинат" 

6,914 

42 

Котельная ГБПОУ МО 

"Павлово-Посадский 

техникум" 

МО, г.о. Павловский 

Посад, д.Крупино, д.87а 

ГБПОУ МО 

"Павлово-Посадский 

Техникум" 

0,405 

43 
Котельная ООО "Павлово-

Посадский шелк" 
ул. 1 Мая, д.105 

ООО "Павлово-

Посадский шелк" 

10,304 

Итого: 126,474 

*Работает на общую сеть с котельной «БЖД»   

**Работает на общую сеть с котельной «Южная» 
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4.5. Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
 

Ниже в таблице приведены балансы тепловой мощности источников 

теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения. 



 
 

Таблица 4.5.1 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения 

№ п/п Источник тепловой энергии Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 
2031-

2035 

2036-

2039 

1 Котельная "Южная" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 

Собственные нужды, Гкал/час 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 16,771 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,177 0,177 0,190 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,340 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
8,007 8,007 8,602 14,802 14,802 14,802 14,802 14,802 15,402 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
8,587 8,587 7,979 1,642 1,642 1,642 1,642 1,642 1,029 

2 
Котельная "Ново-Носовихинская 

"* 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

Собственные нужды, Гкал/час 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 39,717 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 1,333 1,333 1,333 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
32,350 32,350 32,350 36,450 36,450 36,450 36,450 36,450 36,450 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
6,034 6,034 6,034 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765 

3 Котельная "Пушкинская" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 
2031-

2035 

2036-

2039 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 3,062 

Собственные нужды, Гкал/час 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 

4 Котельная "Орджоникидзе-2" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 8,944 

Собственные нужды, Гкал/час 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 8,927 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,402 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
7,224 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,301 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 0,773 

5 Котельная "Игнатьевская" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Собственные нужды, Гкал/час 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 
2031-

2035 

2036-

2039 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

6 Котельная "БЖД" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 24,770 

Собственные нужды, Гкал/час 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 24,611 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,242 0,250 0,258 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
6,081 6,281 6,481 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 6,981 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
18,288 18,080 17,872 17,352 17,352 17,352 17,352 17,352 17,352 

7 Котельная "ЛМЗ" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод 

нагрузок на новую БМК "ЛМЗ 

 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 

Собственные нужды, Гкал/час 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 4,456 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
4,239 4,239 4,239 4,239 4,239 4,239 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
-0,205 -0,205 -0,205 -0,205 -0,205 -0,205 

8 Котельная "ЦРБ" 
Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 
2031-

2035 

2036-

2039 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

Собственные нужды, Гкал/час 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

9 Котельная "Мира-4" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Собственные нужды, Гкал/час 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 

10 Котельная "Кирова-39" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 

Собственные нужды, Гкал/час 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 2,687 
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Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 

11 Котельная "Карповская" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 

Собственные нужды, Гкал/час 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 3,404 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,257 0,257 0,257 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,583 1,583 1,583 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,564 1,564 1,564 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 

12 Котельная "Сенная" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 

Собственные нужды, Гкал/час 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 

13 Котельная "Филимоново-1" Установленная тепловая мощность, 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 Вывод котельной из 
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Гкал/час эксплуатации, перевод 

нагрузок на новую БМК "ЛМЗ" 

  

  

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

Собственные нужды, Гкал/час 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 3,182 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
-0,095 -0,095 -0,095 -0,095 -0,095 -0,095 

14 Котельная "Филимоново-2" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод 

нагрузок на новую БМК "ЛМЗ" 

 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

Собственные нужды, Гкал/час 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,072 0,072 0,072 0,080 0,080 0,080 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
2,845 2,845 2,845 3,145 3,145 3,145 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,369 0,369 0,369 0,061 0,061 0,061 

15 Котельная дет.сад. "Семицветик" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Собственные нужды, Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 

16 Котельная №8 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод 

нагрузок на новую БМК 

"Ленская баня" 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Собственные нужды, Гкал/час 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 3,867 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
-0,314 -0,314 -0,314 -0,314 -0,314 -0,314 

17 Котельная №9 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 

Собственные нужды, Гкал/час 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 5,582 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,211 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 4,133 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 1,238 
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18 Котельная "Разина" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод 

нагрузок на новую БМК 

"Ленская баня" 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Собственные нужды, Гкал/час 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 3,588 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 

19 Котельная "Ленская баня" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Вывод котельной из 

эксплуатации, перевод 

нагрузок на новую БМК 

"Ленская баня"  

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Собственные нужды, Гкал/час 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 

20 
Котельная "Очистные 

сооружения" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,200 3,200 3,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,200 3,200 3,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 
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Собственные нужды, Гкал/час 0,023 0,023 0,023 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,177 3,177 3,177 6,167 6,167 6,167 6,167 6,167 6,167 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,085 0,132 0,132 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,987 3,087 3,087 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,105 -0,042 -0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 Котельная "Каляева-6" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 

Собственные нужды, Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

22 Котельная "ЭТОМС" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 

Собственные нужды, Гкал/час 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 
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Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23 Котельная "Кузнецы" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 

Собственные нужды, Гкал/час 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 7,997 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,206 0,206 0,206 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,512 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,952 1,952 1,952 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 4,852 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
5,839 5,839 5,839 4,733 4,733 4,733 4,733 4,733 2,633 

24 Котельная "Большие Дворы" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 

Собственные нужды, Гкал/час 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 12,827 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,370 0,396 0,427 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
6,135 6,573 7,073 10,317 10,317 10,317 10,317 10,317 10,317 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
6,322 5,858 5,327 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 

25 Котельная "Евсеево" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 

Собственные нужды, Гкал/час 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 9,033 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,300 0,300 0,300 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,441 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
3,186 3,186 3,186 4,486 4,486 4,486 4,486 4,486 4,686 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
5,547 5,547 5,547 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 3,906 

26 Котельная "Ефимово" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 

Собственные нужды, Гкал/час 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 9,275 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 

27 Котельная "Тарасово" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 

Собственные нужды, Гкал/час 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 3,324 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 
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Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 

28 Котельная "Рахманово" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Собственные нужды, Гкал/час 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 2,392 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,050 0,050 0,050 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,269 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,388 0,388 0,388 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 2,088 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,954 1,954 1,954 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,035 

29 Котельная "Грибаново" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 

Собственные нужды, Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

30 Котельная "Алферово" 
Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 
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Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 

Собственные нужды, Гкал/час 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,137 0,137 0,137 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,265 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,606 1,606 1,606 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 3,106 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
2,749 2,749 2,749 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 1,121 

31 Котельная "Васютино" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Собственные нужды, Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

32 Котельная "Крупино"  

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Собственные нужды, Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 
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Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

33 Котельная "Ново-Загарье"  

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Собственные нужды, Гкал/час 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 

34 Котельная "Казанское"  

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,600 1,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,600 1,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Собственные нужды, Гкал/час 0,018 0,018 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 1,582 1,582 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,051 0,051 0,051 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,588 0,588 0,588 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,943 0,943 0,151 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

35 Котельная "Чисто-Перхурово"  Установленная тепловая мощность, 2,400 2,400 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 
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Гкал/час 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,400 2,400 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Собственные нужды, Гкал/час 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 2,390 2,390 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
2,072 2,072 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 

36 Котельная "Городок" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 

Собственные нужды, Гкал/час 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 28,262 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,389 1,433 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
22,336 22,336 22,336 22,336 22,336 22,336 22,336 22,336 23,036 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
4,537 4,537 4,537 4,537 4,537 4,537 4,537 4,537 3,793 

37 Котельная "ПАТП" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Собственные нужды, Гкал/час 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 
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Тепловая мощность нетто, Гкал/час 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 7,881 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,123 0,123 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
5,845 5,845 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,913 1,913 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 1,709 

38 
Котельная "Первомайский 

квартал" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 

Собственные нужды, Гкал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 

39 ГТУ ТЭЦ-30** 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

Собственные нужды, Гкал/час 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 31,510 31,510 31,510 31,510 31,510 31,510 31,510 31,510 31,510 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 21,658 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 
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40 
Котельная ЗАО "Рахмановский 

шелковый комбинат" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Собственные нужды, Гкал/час 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 11,885 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 6,882 

41 
Котельная ГБПОУ МО "Павлово-

Посадский техникум" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 

Собственные нужды, Гкал/час 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

42 
Котельная ООО "Павлово-

Посадский шелк" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 
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Собственные нужды, Гкал/час 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 12,951 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 10,304 

43 

Котельная ЗАО 

Производственное объединение 

"БЕРЕГ" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 

Собственные нужды, Гкал/час 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 7,387 7,387 7,387 7,387 7,387 7,387 7,387 7,387 7,387 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,038 0,038 0,038 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
0,388 0,388 0,388 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
6,961 6,961 6,961 7,339 7,339 7,339 7,339 7,339 7,339 

44 Котельная "Школа" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
  2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
  2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 

Собственные нужды, Гкал/час   0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час   2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
  1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 
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Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
  0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 

45 БМК "Ленская баня" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
            15,000 15,000 15,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
            0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
            15,000 15,000 15,000 

Собственные нужды, Гкал/час             0,550 0,550 0,550 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час             14,450 14,450 14,450 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час             0,800 0,800 0,800 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
            6,644 6,644 6,644 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
            7,006 7,006 7,006 

46 БМК "ЛМЗ" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
            15,000 15,000 15,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
            0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
            15,000 15,000 15,000 

Собственные нужды, Гкал/час             0,550 0,550 0,550 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час             14,450 14,450 14,450 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час             0,713 0,713 0,713 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
            10,45 10,45 10,45 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
            3,287 3,287 3,287 

47 БМК "пос. Большие Дворы" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
      1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
      1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Собственные нужды, Гкал/час       0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час       1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час       0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
      0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
      0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 

48 БМК "микр. Южный" 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
          20,000 20,000 20,000 20,000 

Ограничение тепловой мощности, 

Гкал/час 
          0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
          20,000 20,000 20,000 20,000 

Собственные нужды, Гкал/час           0,600 0,600 0,600 0,600 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час           19,400 19,400 19,400 19,400 

Потери в тепловых сетях, Гкал/час           1,650 1,650 1,650 1,650 

Подключенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
          16,500 16,500 16,500 16,500 

Резерв/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/час 
          1,250 1,250 1,250 1,250 



 
 

 


